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Cuprins

Cuprins 1 Despre acest document
Public tinta
Instalatori autorizati
1 Despre acest document 6
11 Explicatia avertizarilor gi SIMbOIUFION ............ooo..coooovreeroeere. 6 INFORMATII
Misuri de siguran;é generale Acest. .aparat est(.eA destmat. UtI|Lza.I'II de .catre u:nhzatqn
instruiti sau experti in magazine, in industria usoara sau in
Despre cutie 8 ferme sau utilizarii in scop comercial sau privat de catre
3.1 UNItBEE EXEETIOBIE v 8 persoane nespecializate.
3.1.1 Pentru a scoate accesoriile de la unitatea exterioara. 8 Set documentatie
4 Pregatirea 8 Acest document face parte din setul documentatiei. Setul complet
41 Pregatirea locului de inStalare ...........coooovovoveeeeeeeeeeeeerennn 8 este format din:
411 Cerintele locului de instalare pentru unitatea « Manual de instalare a unitatii exterioare:
exterioard ..o 8
4.1.2  Cerinte suplimentare privind locul instalrii unitatji * Instructiuni de instalare
exterioare pentru zonele cu climarece............c.coc...... 9 « Format: Hartie (in cutia unitatii exterioare)
4.2 Pregatirea tubulaturii agentului frigorific ...........cc.cccooeinien 9 . o . . .
421  Cerintele agentului frigorific 9 Qele .m.al receqte versiuni al.e. documentatlel fur.nlzgte pot . fi
422  Izolarea tubulaturii agentului frigorific ... 10 disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul
distribuitorului.
5 Instalarea 10 Documentatia originala este scrisa in limba engleza. Toate celelalte
5.1 Deschiderea unitatilor 10 limbi reprezinta traduceri.
51.1 Pentru a deschide unitatea exterioara .. 10
5.2 Montarea unitatii exterioare 10
521 Pregatirea structurii instalatiei 10 Manual de date tehnice
5:2.2 Ins‘_talarea un'tat'"_eXt?”oare”" 1 = Un subset al celor mai recente date tehnice este disponibil pe
523  Asigurarea drenajului.... - site-ul Daikin regional (accesibil publicului).
524 Pentru a preveni rasturnarea unitatii exterioare.......... 11 ) ) . o
5.3  Conectarea tubulaturii agentului frigorific ...............cccoccoveveenn... 12 = Setul comp'lt'et al celor mai rec.e.nte date tehnice este disponibil pe
5.3.1 Masuri de precautie la racordarea tubulaturii de extranet Daikin (se cere autentificare).
agent frigorifiC ........ccooviiiiiiiee e 12
5.3.2 Indicatii la racordarea tubulaturii de agent frigorific .... 12 1 1 Explica;ia avertiZérilor §|
5.3.3 Indicatii privind indoirea tevilor..............ccoccceiiiiins 12 . b | |
5.3.4 Pentru a evaza capatul tevii..........ccooeeiiiiieinicieens 12 simbolurilor
535 Utilizarea ventilului de inchidere si stutului de service 13
L PERICOL
5.3.6 Pentru a conecta tubulatura agentului frigorific la
unitatea exterioard ...........cocvereerrieercrie e 14 Indica o situatie care duce la deces sau ranire grava.
5.4  Verificarea tubulaturii agentului frigorific 14
5.4.1 Pentru a verifica existenta scurgerilor 14 PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE
:5.4.2 Pentru a efectua uscarea vidata ...............ccccevviienns 14 Indica o situatie care poate duce la electrocutare.
5.5 Incarcarea agentului frigorifiC ..........ccoviiiiiiiiiiei e 14
5.5.1  Pentru a stabili cantitatea de agent frigorific f'E PERICOL: RISC DE ARSURI
suplimentar 14 . . . . P
o - Indica o situatie care poate duce la arsuri din cauza
552 Pentru a incarca cu agent frigorific ... 15 § < -
e temperaturilor extrem de scazute sau de ridicate.
5.5.3 Pentru a lipi eticheta cu gaze fluorurate cu efect de
F1CT - (USSP USSR 15 PERICOL: RISC DE EXPLOZIE
5.6 Conectarea cablajului electric ..............ccooeviiiicciiiiicee, 15 . : : :
56.1  Specificatii pentru componentele cablajului standard. 16 Indica o situatie care poate duce la explozie.
5.6.2 Pentru a conecta cablajul electric la unitatea
EXEETIOAA ... 16 A AVERTIZARE
5.6.3  Economisirea energiei in starea de veghe................. 17 Indica o situatie care poate duce la deces sau ranire grava.
5.6.4 Racirea incaperilor pentru echipamente si
computere la temperaturi exterioare scazute.............. 17 @ AVERTIZARE: MATERIAL INFLAMABIL
5.7 Finalizarea instalarii unitatji exterioare 17
5.71 Pentru a finaliza instalarea unitatii exterioare .... 17 ﬁ PRECAUTIE
6 Darea in exploatare 17 Indic& o situatie care poate duce la ranirea minord sau mai
6.1  Masuri de precautie la darea in exploatare ..............c.coccoo...... 18 putin grava.
6.2 Lista de verificare inaintea darii in exploatare.............ccccoe..... 18
6.3 Pentru a efectua o proba de functionare ...........ccccccoovveveneinnnn. 18 NOTIFICARE
6.4  Pentru a porni si opri racirea fortata .............c.ccocoeeeveeceeeenennn. 18 Indica o situatie care poate duce la distrugerea
6.5  Pornirea unitatii exterioare ... 18 echipamentului sau bunurilor.
7 Dezafectarea 19 INFORMATII
71 Pompare pentru evacuare.............cccocvieiiniiiciniecen, 19 . L . " .
pare p Indica sfaturi utile sau informatii suplimentare.
8 Date tehnice 19
8.1 Schema cablajulUi ........c.ooiiiiiiiiiee e 20
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2 Masuri de siguranta generale

Simbol

Explicatie

3]

Tnainte de instalare, cititi manualul de instalare si
exploatare, si foaia cu instructiuni pentru cablaj.

INFORMATII

Nivelul de presiune sonora este mai mic de 70 dBA.

&&y

Tnainte de efectuarea lucrarilor de intretinere si
service, cititi manualul de service.

(A

Pentru informatii suplimentare, consultati ghidul de
referinta pentru instalator si utilizator.

2

Masuri de siguranta generale

= Precautiile descrise in acest document acopera subiecte foarte
importante, respectati-le cu atentie.

= Instalarea tuturor sistemelor si toate activitatile descrise in

manualul de instalare trebuie efectuate de catre un instalator

autorizat.

= Asigurati-va ca

locul instalarii face fata greutatii unitati si

vibratiilor.

A

AVERTIZARE

= Nu modificati, dezasamblati, dezinstalati, reinstalati sau
reparafi unitate singuri, deoarece demontarea sau
instalarea incorecta poate conduce la electrocutare sau
incendiu. Contactati distribuitorul.

« In cazul unor scurgeri accidentale de agent frigorific,
asigurati-va ca nu exista flacara deschisa. Agentul
frigorific in sine este in intregime nepericulos, netoxic si
necombustibil, dar va genera un gaz toxic cand scapa
accidental fintr-o Tncapere unde este prezent aer
combustibil de la incalzitoare cu ventilator, sobe de
gatit cu gaz, etc. Apelati intotdeauna la personal de
service calificat pentru confirma faptul ca punctul de
scurgere a fost reparat sau corectat inainte de a relua
functionarea.

A

AVERTIZARE

Luati masuri suficiente in cazul scurgerilor agentului
frigorific. Daca exista scurgeri ale agentului de racire
gazos, ventilati imediat zona. Riscuri posibile:

= Concentratjile in exces de agent frigorific in incaperi
inchise pot duce la lipsa oxigenului.

= Se poate produce gaz toxic daca agentul frigorific
gazos intra in contact cu focul.

A

AVERTIZARE

Solicitati distribuitorului sa instaleze si sa reinstaleze
aparatul de aer conditionat. Instalarea incompleta poate
duce la scurgeri, electrocutare si incendiu.

NOTIFICARE

Instalarea sau  conectarea  necorespunzatoare a
echipamentului sau accesoriilor poate cauza electrocutare,
scurtcircuit, scapari, incendiu sau alte deteriorari ale
echipamentului. Utilizati numai accesorii, echipament
optional si piese de rezerva fabricate sau aprobate de
Daikin.

NOTIFICARE

Tn timpul operatiunii de pompare pentru evacuare, opriti
compresorul Tnhainte de a demonta tubulatura agentului
frigorific. In cazul in care compresorul este in functiune si
ventilul de inchidere este deschis in timpul pomparii pentru
evacuare, sistemul va aspira aer. Defectarea
compresorului si alte defectiuni vor fi rezultatul presiunii
anormale din ciclul agentului frigorific.

AVERTIZARE

Nu instalati aparatul de aer conditionat in locuri in care pot
exista scapari de gaze inflamabile. Daca sunt scapari de
gaze care raman in jurul instalatiei de aer conditionat, pot
izbucni incendii.

AVERTIZARE

Solicitati distribuitorului s mute si sa reinstaleze aparatul
de aer conditionat. Instalarea incompleta poate duce la
scurgeri, electrocutare si incendiu.

AVERTIZARE

Asigurati-va ca instalarea, testarea si materialele utilizate
sunt conforme legislatiei in vigoare (pe langa instructiunile
descrise in documentatia Daikin).

AVERTIZARE

Cand se arde o siguranta, nu inlocuiti niciodata siguranta
arsa cu una avand amperajul eronat sau cu alti conductori.
Folosirea cablului sau a cablului de cupru poate cauza
defectarea unitatii sau poate declansa un incendiu.

PRECAUTIE

Dupa o utilizare de lunga durata, controlati daca suportul
unitatii si accesoriile nu prezinta semne de deteriorare.
Daca sunt deteriorate, unitatea poate cadea, cauzand
accidentari.

PERICOL: RISC DE ARSURI

= NU atingeti tubulatura agentului frigorific, a apei sau
componentele interne in timpul functionarii si imediat
dupa aceea. Aceasta poate fi foarte fierbinte sau foarte
rece. Lasati-o sa revina la temperatura normala. Daca
trebuie sa o atingeti, purtati manusi de protecitie.

= NU atingeti niciodata agentul frigorific scurs accidental.

PRECAUTIE

Pentru a evita ranirea, NU atingeti admisia aerului sau
nervurile de aluminiu ale unitatii.

AVERTIZARE

Tot cablajul de legatura si toate componentele trebuie
instalate de un electrician autorizat si trebuie sa se
conformeze legislatiei in vigoare.

AVERTIZARE

Nu asezati obiecte foarte aproape de unitatea exterioara si
nu lasati sa se adune in jurul unitatii frunze sau alte resturi.
Frunzele formeaza un asternut pentru animalele mici care
pot patrunde in unitate. In unitate, aceste animale pot
provoca functionarea defectuoasa, fum sau incendiu prin
contactul cu piesele electrice.

AVERTIZARE

Pentru a evita electrocutarea si incendiul, asigurati-va ca
exista un detector de scurgeri cu impamantare instalat.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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3 Despre cutie

A AVERTIZARE
= Utilizati NUMAI cabluri din cupru.

= Asigurati-va ca se respecta legislatia in vigoare pentru
cablajul de legatura.

= intregul cablaj de leg&turd trebuie executat fin
conformitate cu schema de conexiuni furnizata cu
produsul.

= Nu strangeti NICIODATA manunchiurile de cabluri si
aveti grija ca acestea sa nu vina in contact cu
tubulatura si cu muchiile ascutite. Asigurati-va ca pe
conexiunile de pe borne nu se aplica o presiune
externa.

= Asigurati-va ca instalati cablul de impamantare. NU
conectati impamantarea unitatii la o conducta de
utilitati, la un circuit absorbant de impulsuri sau la o
linie de impamantare telefonica. Legarea incompleta la
pamant poate cauza electrocutare.

= Aveti grija sa folositi un circuit electric de alimentare
special alocat. Nu folositi NICIODATA o sursi de
alimentare Tn comun cu un alt aparat.

= Asigurati-va ca ati instalat sigurantele sau
disjunctoarele necesare.

= Asigurati-va ca ati instalat un protector pentru scurgere
la impamantare. Nerespectarea celor de mai sus poate
duce la electrocutare sau incendiu.

= Cand instalati protectorul de pierderi prin scurgeri la
pamant aveti grija sa fie compatibil cu invertorul
(rezistent la zgomot electric de inalta frecventa) pentru
a evita deschiderea inutila a protectorului de pierderi
prin scurgeri la pamant.

A AVERTIZARE

In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta
trebuie inlocuit de producator, de agentul sau de service
sau de persoane similare -calificate, pentru a evita
pericolele.

3 Despre cutie

3.1 Unitate exterioara

3.1.1 Pentru a scoate accesoriile de la unitatea
exterioara

a b c d
};‘ 1% 1% 1%
| Q

a Manual de instalare a unitatii exterioare

b Eticheta gaze fluorurate cu efect de sera

¢ Eticheta multilingva gaze fluorurate cu efect de sera

d Buson de evacuare (aflat pe fundul cutiei de ambalare)
4 Pregatirea
4.1 Pregatirea locului de instalare

= Alegeti locul instalarii astfel incat sa existe spatiu suficient pentru

transportul unitatii la/de la locul instalarii.

= Alegeti un loc in care aerul cald/rece evacuat din unitate sau
zgomotul functionarii NU deranjeaza pe nimeni.

= In zone sensibile la zgomot (de ex., langd un dormitor sau o
incapere asemanatoare), pentru a nu fi deranjati de zgomotul
produs in timpul functionarii.

= Lasati spatiu suficient in jurul unitatii pentru a permite deservirea
si circulatia aerului.
= Evita{i zonele in care pot exista gaze sau produse inflamabile.

Montati cablurile de retea la cel putin 1 metru de televizoare sau
aparate radio pentru a preveni interferenta. In functie de undele
radio, distanta de 3 metri poate sa nu fie suficienta.

A AVERTIZARE

NU asezati obiecte care se pot uda sub unitatea interioara
si/sau exterioara. in acest caz, condensul de pe unitatea
principala sau de pe tevile agentului frigorific, praful de pe
filtrul de aer sau blocarea scurgerii pot provoca picurarea.
Acest lucru poate duce la defectarea sau nefunctionarea
obiectului asezat sub unitate.

411 Cerintele locului de instalare pentru
unitatea exterioara

Tineti cont de indicatiile urmatoare privind spatiul:
>100 >350

<1200

ARAL

£

(mm)

a Evacuare aer
b Admisie aer

@ NOTIFICARE

= NU stivuiti unitatile una peste alta.

= NU agatati unitatea de tavan.

Vanturile puternice (218 km/h) care sufla in directia orificiului de
evacuare a aerului provoaca scurtcircuit (aspirarea aerului evacuat).
Acest lucru poate cauza:

= deteriorarea capacitatii de functionare;
= formarea frecventa de gheata in timpul operatiunii de incalzire;

= fintreruperea functionarii din cauza scaderii presiunii joase sau
cresterii presiunii inalte;

= distrugerea ventilatorului (daca impotriva ventilatorului bate
constant un vant puternic, acesta se poate roti foarte repede,
pana cand se defecteaza).

Va recomandam sa montati un panou deflector daca orificiul de
evacuare a aerului este expusa vantului.

Va recomandam sa instalati unitatea exterioara cu evacuarea aerului
spre perete si NU expusa direct in bataia vantului.

Manual de instalare
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4 Pregatirea

a Panou deflector
b Directia principala a vantului
¢ Evacuare aer

NU instalati unitatea in urmatoarele locuri:

« In locurile unde in atmosferd poate fi prezent ulei mineral sub
forma de ceata, aerosoli sau vapori. Piesele din material plastic se
pot deteriora, cdzand sau generand scurgeri de apa.

NU recomandam instalarea unitatii Tn locurile urmatoare, deoarece
pot scurta durata de functionare a unitatji:

= Unde exista fluctuatii frecvente de tensiune
» In vehicule sau pe vapoare
= Unde sunt prezenti vapori acizi sau alcalini

Instalarea pe malul marii. Asigurati-va ca unitatea exterioara nu
este expusa direct vantului dinspre mare. Acest lucru se impune
pentru a preveni coroziunea cauzata de nivelurile ridicate de sare
din aer, ceea ce poate scurta durata de viata a unitatii.

Modele Mod de incalzire Mod de racire
RXS50K2V1B -15~18°C -10~46°C
RXS60F4V1B

RX50~60G3V1B

RXS50~60L2V1B

RX60G4V1B

ARXS50G3V1B

ARXS50~71L2V1B  |-15~18°C 10~46°C
RXG50K3V1B

Ce? Distanta
Lungimea maxima admisa a tubulaturii 30m
Lungimea minima admisa a tubulaturii 3m
Distanta pe Tnaltime maxima admisa 20m

Instalati unitatea exterioara ferita de bataia vantului dinspre mare.

Exemplu: In spatele cladirii.

H HHHHBA

Daca unitatea exterioara este expusa direct vantului dinspre mare,
instalati un paravan.

« Inaltimea paravanului 21,5xin&ltimea unitatii exterioare
= Lainstalarea paravanului lasati spatiu suficient pentru service.

d
c

H BHHHBA

[ D

Vand dinspre mare
Cladire

Unitatea exterioara
Paravan

Q0T

Unitatea exterioara este conceputd numai pentru instalarea in
exterior si pentru temperaturi ambiante cuprinse intre:

41.2 Cerinte suplimentare privind locul
instalarii unitatii exterioare pentru zonele
cu clima rece

Protejati unitatea impotriva caderilor directe de zapada si aveti grija
ca unitatea exterioara sa nu fie NICIODATA inz&pezita.

Capac protector pentru zapada sau copertina
Piedestal

Directia principala a vantului

Evacuare aer

o0To

« In orice caz, I&sati un spatiu liber de cel putin 300 mm sub unitate.
in plus, asigurati-vd ca unitatea se afld la cel putin 100 mm
deasupra stratului maxim de zapada anticipat. Consultafi
"5.2 Montarea unitatii exterioare" la pagina 10 pentru detalii
suplimentare.

Tn zonele cu ninsori intense este foarte important s& alegeti un loc de
instalare unde zdpada sa nu poata afecta unitatea. Daca sunt
posibile ninsori laterale, aveii grija ca serpentina schimbatorului de
caldura sa NU fie afectatéd de zapada. Daca este necesar, instalati
un acoperis sau un sopron de protectie fatda de zapada si un
piedestal.

4.2 Pregatirea tubulaturii agentului
frigorific

421 Cerintele agentului frigorific

= Materialul tubulaturii: Cupru fara sudura, dezoxidat cu acid
fosforic.

= Diametrul tubulaturii:

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
Seria split R410A
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5 Instalarea

Categoriile 50 si 60

Tubulatura de lichid 36,4 mm (1/4")

Tubulatura de gaz @12,7 mm (1/2")

Categoria 71

Tubulatura de lichid @9,5 mm (3/8")

Tubulatura de gaz 15,9 mm (5/8")

= Grosimea si gradul de maleabilitate ale tubulaturii:

Diametru Grad de Grosime (t)@
exterior (9) maleabilitate
6,4 mm (1/4") Decalit (O) 20,8 mm %)
9,5 mm (3/8") >1 mm @i
12,7 mm (1/2") 20,8 mm
15,9 mm (5/8") >1 mm

(@) n functie de legislatia in vigoare si de presiunea maxima
de lucru a unitatji (consultati “PS High” pe placa de
identificare a unitatii), poate fi necesara o grosime mai
mare a tubulaturii.

4.2.2 Izolarea tubulaturii agentului frigorific

Daca temperatura depaseste 30°C iar umiditatea este mai mare de
80%, grosimea materialelor izolatoare trebuie sa fie de cel putin
20 mm pentru a evita condensarea pe suprafata izolata.

= Utilizati spuma polietilenica pentru izolare:

= cu un raport de transfer al caldurii cuprins intre 0,041 si
0,052 W/mK (0,035 si 0,045 kcal/mh°C)

= cu o rezistenta la caldura de cel putin 120°C

= Grosimea izolatiei

Diametru exterior Diametru interior | Grosime izolatie (t)
conducta (9,) izolatie (9;)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm 210 mm

9,5 mm (3/8") 10~14 mm 213 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm 210 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm 213 mm

.t
5 Instalarea
5.1 Deschiderea unitatilor

511 Pentru a deschide unitatea exterioara

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

PERICOL: RISC DE ARSURI

5.2 Montarea unitatii exterioare

5.2.1 Pregatirea structurii instalatiei

1 Verificati puterea de sustinere si nivelul fundatiei pentru
instalare, astfel incat unitatea sa@ nu cauzeze vibratii sau
zgomot in timpul functionarii dupa instalare.

2 Pregatiti 4 seturi de suruburi de ancorare M8 sau M10, piulite si
saibe pentru fiecare (procurare la fata locului).

3  Fixati bine unitatea cu suruburile de ancorare.

Nailn

20 mm

I

(mm)

Tn orice caz, I&sati un spatiu liber de cel putin 300 mm sub unitate. Tn
plus, asigurati-va ca unitatea se afla la cel putin 100 mm deasupra
stratului maxim de z&pad& anticipat. In acest caz, v& recomand&m
sa construiti un postament.

i

(mm)

a Inaltimea maxima a caderilor de zdpada

Daca unitatea este instalata pe console fixate in perete, instalati-o
astfel:

Manual de instalare
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5 Instalarea

5.2.2 Instalarea unitatii exterioare

AUC:U@A@A

Q- [wanro

5.2.3  Asigurarea drenajului
Asigurati-va ca apa de condensare se poate evacua corespunzator.

@ NOTIFICARE

Daca orificiile de evacuare ale unitatii exterioare sunt
blocate, lasati un spatiu de cel putin 300 mm sub unitatea
exterioara.

= Instalati unitatea pe o baza pentru a va asigura ca evacuarea este
corespunzatoare, pentru a evita acumularea ghetii.

(mm) = Pregatiti in jurul fundatiei un canal de scurgere a apei, pentru a
elimina apa reziduala din jurul unitatii.

a  Inaltimea maxima a caderilor de zapada = Evitati curgerea apei evacuate peste trotuar, pentru a nu deveni
alunecos in cazul unor temperaturi ambiante care provoaca
inghetul.

= Daca instalafi unitatea pe un cadru, instalati un panou
impermeabil la 150 mm de partea de dedesubt a unitatii pentru a
preveni patrunderea apei in unitate si pentru a evita scurgerea
apei de evacuare (consultati ilustratia urmatoare).

[
66

= Utilizati busonul de evacuare pentru evacuare, daca este cazul.

[
b
a [
~
S

d
a Orificiu de evacuare
b Buson de evacuare
¢ Cadru de fund
d Furtun de evacuare (916 mm, procurare la fata locului)

5.24 Pentru a preveni rasturnarea unitatii
exterioare

Daca unitatea se instaleaza in locuri unde vanturile puternice o pot
rasturna, luati urmatoarele masuri:

1 Pregatiti 2 cabluri conform indicatiilor din ilustratia urmatoare
(procurare la fata locului).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN Manual de instalare
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5 Instalarea

Treceti cele 2 cabluri peste unitatea exterioara.

3 Introduceti o banda de cauciuc intre cabluri si unitatea
exterioara pentru ca vopseaua sa nu fie zgariata de cablul
(procurare la fata locului).

4 Prindeti capetele cablului. Strangeti capetele respective.

5.3 Conectarea tubulaturii agentului
frigorific

PERICOL: RISC DE ARSURI

5.31 Masuri de precautie la racordarea
tubulaturii de agent frigorific

PRECAUTIE
= Nu folositi ulei mineral la piesa mufata.
= NU reutilizati tubulatura de la instalatjile anterioare.

» Nu instalati NICIODATA un uscétor la aceasté unitate
R410A pentru a-i garanta durata de viata. Materialul de
uscare se poate dizolva deteriorand sistemul.

@ NOTIFICARE

Tineti cont de urmatoarele precautii privind tubulatura
agentului frigorific:

* Nu lasati sa patrunda in circuitul agentului frigorific
altceva in afara agentului frigorific desemnat (de ex.,
aer).

= Utilizati numai R410A cand adaugati agent frigorific.

= Utilizati numai instrumentele de instalare (de ex., set cu
aparat de masurd) care se utilizeaza in exclusivitate
pentru instalatiile cu R410A pentru a rezista la presiune
si pentru a impiedica patrunderea in instalatie a
substantelor straine (de exemplu, uleiuri minerale si
umiditate).

= Montati tubulatura astfel incat partea evazata sa NU fie
supusa unor solicitari mecanice

= Protejati tubulatura conform descrierii din tabelul
urmator pentru a preveni patrunderea mizeriei,
lichidelor sau prafului in tubulatura.

= Atentie la trecerea tevilor de cupru prin pereti
(consultati figura de mai jos).

INFORMATII

NU deschideti ventilul de inchidere a agentului frigorific
inainte de a verifica tubulatura agentului frigorific. Cand
trebuie sa incarcati cu agent frigorific suplimentar, va
recomandam sa deschideti ventilul de Tinchidere a
agentului frigorific dupa incarcare.

5.3.2 Indicatii la racordarea tubulaturii de agent
frigorific
Tineti cont de indicatiile urmatoare la conectarea conductelor:

= Ungeti suprafata interioara a pieselor evazate cu ulei eteric sau
ulei esteric la conectarea piulitei olandeze. Strangeti de 3-4 ori cu
mana, inainte de a fixa prin strangere.

— v
BN S
|
/

= Utilizati Intotdeauna doua chei Tmpreuna cand slabiti o piulita
olandeza.

= Utilizati o cheie fixa si o cheie dinamometrica pentru a strange
piulita olandeza la conectarea tubulaturii. Faceti acest lucru pentru
a preveni scurgerile si craparea piulitei.

a Cheie dinamometrica
b Cheie fixa
¢ Imbinare tubulatura
d Piulitd olandeza
Dimensiunea Cuplu de Dimensiunile |Forma evazarii
tubulaturii strangere evazarii (A) (mm)
(mm) (Nem) (mm)
26,4 14,2~17,2 8,7~9,1 9°“‘i
/503
29,5 32,7~39,9 A
@12,7 49,5~60,3 16,2~16,6 " frzos-0s
15,9 61,8~75,4 19,3~19,7 R

X & X e

Unitate Perioada de Metoda de protectie
instalare
Unitate exterioara >1 luna Fixarea conductei
<1 luna Fixarea sau prinderea
Unitate interioara Indiferent de perioada|CY Panda a conductei

5.3.3 Indicatii privind indoirea fevilor

Utilizati un dispozitiv de indoire a tevilor pentru indoire. Toate
indoirile tevilor se vor efectua cat mai lin posibil (raza cotului trebuie
sa fie de minimum 30~40 mm).

5.34 Pentru a evaza capatul tevii

PRECAUTIE
= Mandrinarea incompleta poate cauza scapari de agent
frigorific gaz.
= NU reutilizati mufele. Utilizati mufe noi pentru a preveni
scaparile de agent frigorific.

= Utilizati piulitele olandeze livrate cu unitatea. Utilizarea
unor piulite olandeze diferite poate cauza scapari de
agent frigorific.

1 Taiati capatul tevii cu un taietor de tevi.

2 Indepartati bavurile cu suprafata tdiata orientata in jos, astfel
incat aschiile sa nu patrunda pe teava.

Manual de instalare
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5 Instalarea

1

a—/ \b

a Taiati exact in unghiuri drepte.
b Indepartati bavurile.

3 Scoateti piulita olandeza de la ventilul de inchidere si puneti
piulita olandeza pe teava.

4 Mandrinati teava. Asezati exact in pozitia aratata in ilustratia
urmatoare.

2

Mandrina pentru Mandrina obisnuita
R410A (model cu Model cu Model cu piulita-
strangere) strangere fluture
(tip Ridgid) (tip Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,5~2,0 mm

5 Verificati daca mandrinarea este efectuata corespunzator.
L

a ——

a Suprafata interioara a partii mandrinate trebuie sa fie
perfecta.

b Capatul tevii trebuie evazat in mod egal, intr-un cerc
perfect.

¢ Asigurati-va ca piulita olandeza este ridicata.

5.3.5 Utilizarea ventilului de inchidere si
stutului de service

Pentru a manevra ventilul de inchidere
Luati Tn considerare urmatoarele indicatii:
= Ventilele de inchidere sunt inchise din fabrica.

= llustratia urmatoare prezinta fiecare piesa necesara pentru
manevrarea ventilului.

Stut de deservire si capacul stutului de deservire
Tija ventilului

Racordul tubulaturii de legatura

Capacul tijei

Q0T

= Mentineti ambele ventile de inchidere deschise in timpul
functionarii.

= NU folositi fort4 excesiva pe tija ventilului. In caz contrar, corpul
ventilului se poate deteriora.

= Fixati intotdeauna ventilul de inchidere cu o cheie fixa, apoi slabiti
sau strangeti piulita olandeza cu o cheie dinamometrica. Nu
plasati cheia fixa pe capacul tijei, pentru ca ar putea cauza
scurgerea agentului frigorific.

a Cheie fixa

b Cheie dinamometrica

= Cand se preconizeaza ca presiunea de functionare va fi scazuta
(de exemplu, cand racirea se efectueaza in timp ce temperatura
aerului din exterior este scazuta), etansati suficient piulita
olandeza in ventilul de inchidere de la teava de gaz cu silicon,
pentru a preveni inghetarea.

Izolator siliconic, asigurati-va ca nu este niciun spatiu.

Pentru a deschide/inchide ventilul de inchidere
1 Scoateti capacul ventilului

2 Introduceti o cheie hexagonala (pe partea lichidului: 4 mm, pe
partea gazului: 6 mm) in tija ventilului si rotii-o:

in sens invers acelor de ceasornic pentru a o deschide.
In sensul acelor de ceasornic pentru a o inchide.

3 Cand tija ventilului nu se poate roti mai departe, incetati rotirea.
Acum ventilul este deschis/inchis.
Pentru a manevra capacul tijei

Luati Tn considerare urmatoarele indicatii:

= Capacul tijei este etansat in locurile indicate de sageata. NU il
deteriorati.

N

= Dupa manevrarea ventilului de inchidere, strangeti pana la fixare
capacul tijei.

= Pentru cuplul de strangere, consultati tabelul urmator.

= Verificati daca exista scurgeri de agent frigorific dupa ce strangeti
capacul tijei.

Articol Cuplu de strangere (N-m)
Capacul tijei, partea lichidului 21,6~27,4@
32,7~39,9
Capacul tijei, partea gazului 48,1~59,7@
60,1~74,6®
Capacul stutului de deservire 10,8~14,7

(a) Pentru categoriile 50 si 60.
(b) Pentru categoria 71.

Pentru a manevra capacul stutului de deservire

Luati in considerare urmatoarele indicatii:

= Utilizati intotdeauna un furtun de incarcare echipat cu un stift de
depresurizare a ventilului, deoarece stutul de deservire este un
ventil de tip Schrader.

= Dupa manevrarea stutului de deservire, strangeti pana la fixare
capacul acestuia. Pentru cuplul de strangere, consultati tabelul din
capitolul "Pentru a manevra capacul tijei" la pagina 13.

= Verificati daca exista scurgeri de agent frigorific dupa strangerea
capacului stufului de deservire.
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5 Instalarea

5.3.6 Pentru a conecta tubulatura agentului
frigorific la unitatea exterioara

1 Conectati racordul agentului frigorific lichid de la unitatea
interioara la ventilul de inchidere pentru lichid al unitatii
exterioare.

=
cb
a Ventil de inchidere pentru lichid
b Ventil de inchidere pentru gaz
c Stut pentru deservire
2 Conectati racordul agentului frigorific gazos de la unitatea
interioara la ventilul de finchidere pentru gaz al unitatii
exterioare.

54 Verificarea tubulaturii agentului
frigorific

541 Pentru a verifica existenfa scurgerilor

@ NOTIFICARE

NU depasiti presiunea maxima de lucru a unitatji
(consultati “PS High” pe placa de identificare a unitatjii).

@ NOTIFICARE

Aveti grija sa utilizati o solutie cu spuma pentru control
recomandata de distribuitorul dvs. Nu folositi apa cu
sapun, care poate cauza fisurarea piulitelor olandeze (apa
cu sapun poate contine sare, care absoarbe umezeala ce
va ingheta la racirea tubulaturii), si/sau cauzeaza
corodarea racordurilor mandrinate (apa cu sapun poate
contine amoniu care induce un efect corosiv intre piulita
olandeza din alama si evazarea din cupru).

1 Tncarcati sistemul cu azot gaz pana la presiunea manometrului
de cel putin 200 kPa (2 bari). Va recomandam sa presurizati la
3000 kPa (30 bari) pentru a detecta scurgerile minuscule.

2 \Verificati daca exista scurgeri prin aplicarea unei solutii de
verificare cu spuma pe toate racordurile.

3 Evacuati tot azotul gaz.

5.4.2 Pentru a efectua uscarea vidata

Conectati pompa de vid si racordul astfel:

1Y
o
=

b

(]

K

ks
r

g h i
Manometru
Aparat de masura
Ventil de joasa presiune (Lo)
Ventil de Tnalta presiune (Hi)
Furtunuri de incarcare
Pompa de vid
Stut pentru deservire
Capace ventile
Ventil de inchidere pentru gaz
Ventil de inchidere pentru lichid

—_—-TQ -s® Q20T O

-

Vidati sistemul pana cand presiunea in manometru indica
-0,1 MPa (-1 bar).

2 Lasati asa cum este timp de 4-5 minute si verificati presiunea:

Daca presiunea... Atunci...

Nu exista umiditate in sistem.
Aceasta procedura s-a
terminat.

Nu se modifica

Existd umiditate in sistem.
Treceti la pasul urmator.

Creste

3 Evacuati timp de cel putin 2 ore la o presiune a manometrului
de -0,1 MPa (-1 bar).

4 Dupa OPRIREA pompei, verificati presiunea timp de cel putin 1
ora.

5 Daca NU ati ajuns la vidarea dorita sau nu puteti mentine vidul
timp de 1 ora, efectuati urmatoarele:

= Verificati din nou daca exista scurgeri.
= Efectuati di nou uscarea vidata.

@ NOTIFICARE

Asigurati-va ca deschideti ventilul de inchidere a gazului
dupa instalarea tubulaturii si aspirare. Daca sistemul
functioneaza cu ventilul Tnchis, se poate deteriora
compresorul.

5.5  incarcarea agentului frigorific

5.5.1 Pentru a stabili cantitatea de agent
frigorific suplimentar

Daca lungimea totala Atunci...
a tubulaturii
agentului frigorific
este...

<10m NU adaugati agent frigorific suplimentar.

>10 m R=(lungimea totala (m) a tubulaturii de
lichid—10 m) x 0,02
R=incarcare suplimentara (kg) (rotunjita in
unitati de 0,1 kg)

INFORMATII

Lungimea tubulaturii reprezinta lungimea pe o singura
directie a tubulaturii de lichid.
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5 Instalarea

5.5.2 Pentru a incarca cu agent frigorific

AVERTIZARE

= Utilizati numai R410A ca agent frigorific. Alte substante
pot provoca explozii si accidente.

= R410A contine gaze fluorurate cu efect de sera.
Valoarea sa potentiala de incalzire globala (GWP) este
de 2087,5. NU eliberati aceste gaze in atmosfera.

= Cand incarcati cu agent frigorific, purtati intotdeauna
manusi si ochelari de protectie.

= Utilizati numai scule exclusiv pentru tipul de agent frigorific utilizat
in acest sistem pentru a asigura rezistenta necesara fata de
presiune si pentru a impiedica patrunderea materialelor straine in
sistem.

. Tncércatj agentul frigorific lichid dupa cum urmeaza:

Daca Atunci

@ NOTIFICARE

In Europa, emisiile gazelor cu efect de sera din
incarcarea totala cu agent frigorific a sistemului (exprimate
in tone de CO,) se utilizeaza pentru a stabili intervalele de
intretinere. Respectati legislatia in vigoare.

Formula de calcul pentru emisiile gazelor cu efect de
sera: valoarea GWP a agentului frigorific x incarcarea
totala cu agent frigorific [in kg]/1000

5.6 Conectarea cablajului electric

PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

A AVERTIZARE

Utilizati INTOTDEAUNA cablu multicolor pentru cablurile
de alimentare electrica.

Exista tub de sifon Incércati cu butelia verticala.

(respectiv, butelia este marcata
cu ,Sifon atasat pentru umplerea
cu lichid”)

N—’

Tncércati cu butelia rasturnata.
A

NU exista tub de sifon

g

= Deschideti incet buteliile cu agent frigorific.

« Tncarcati agentul frigorific sub forma lichida. Ad&ugarea sub forma
de gaz poate impiedica functionarea normala.

Cerinta preliminara: Tnainte de fincdrcarea agentului frigorific,
asigurati-va ca tubulatura de agent frigorific este racordata si
verificata (proba de etanseitate si uscare cu vid).

1 Conectati butelia de agent frigorific la stutul de deservire.
2 Incércati cantitatea suplimentara de agent frigorific.
3 Deschideti ventilul de inchidere pentru gaz.

Daca este necesara pomparea pentru evacuare completa in cazul
demontarii sau mutarii sistemului, consultati "7.1 Pompare pentru
evacuare" la pagina 19 pentru detalii suplimentare.

5.5.3 Pentru a lipi eticheta cu gaze fluorurate cu
efect de sera

1 Completati eticheta dupa cum urmeaza:

M Contains i g gases a
[RXXX] ©- [kg——b

——— GWP: XXX

o[ e
0 0+0= |kg ——d
GWPx GWPxkg _|
o000 tCOeq— e
Daca impreuna cu unitatea se livreaza si o eticheta
multilingva a gazelor cu efect de sera fluorurate (vedeti
accesoriile), dezlipiti limba adecvata si lipiti-o pe a.
b Incarcare din fabrica cu agent frigorific: consultati placa de
identificare a unitatji
Cantitate suplimentara de agent frigorific incarcata
Incércarea totala cu agent frigorific
e Emisiile gazelor cu efect de sera din incarcarea totala cu
agent frigorific exprimate n tone de CO,
f GWP = potential de incalzire globala

Qo0

AVERTIZARE

= NU porniti refeaua de alimentare inainte de finalizarea
tuturor conexiunilor cablurilor. Nerespectarea acestei
cerinte poate duce la electrocutare.

= Dupa finalizarea cablarii, verificati din nou daca toate
cablurile sunt corect conectate inainte de a porni
reteaua de alimentare.

= Toate piesele procurate la fata locului, materialele si
lucrarile electrice TREBUIE sa respecte legislatia in
vigoare.

AVERTIZARE

= Dupa finalizarea lucrarilor electrice, confirmati ca
fiecare componenta si borna electrica din interiorul
cutiei de componente electrice este bine conectata.

= Asigurati-va ca sunt inchise toate capacele inainte de a
porni unitatea.

A AVERTIZARE

= Daca la reteaua de alimentare lipseste o faza sau este
gresit nulul, echipamentul se poate defecta.

= Stabiliti Tmpamantarea corectd. NU conectati
impamantarea unitatii la o conducta de utilitati, la un
circuit absorbant de impulsuri sau la o linie de
fmpamantare telefonica. Legarea incompleta la pamant
poate cauza electrocutare.

= Instalati sigurantele sau disjunctoarele necesare.

= Fixati cablajul electric cu cleme pentru ca acesta sa NU
intre Tn contact cu tubulatura sau cu margini ascutite, in
special pe partea cu presiune Tnalta.

= NU utilizati fire izolate cu banda, fire de conductor
torsadat, prelungitoare sau conexiuni de la un sistem in
stea. Pot provoca supraincalzirea, socuri de retea sau
incendii.

= NU instalati un condensator compensator de faza,
deoarece aceasta unitate este echipata cu un invertor.
Un condensator compensator de faza va reduce
randamentul si poate provoca accidente.

= NU utilizati componente electrice achizitionate pe plan
local in interiorul produsului.

= NU conectati alimentarea unitatii interioare la unitatea
exterioara. Poate duce la electrocutare sau incendiu.

= NU brangati alimentarea altor accesorii la regleta de
borne.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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5 Instalarea

@ NOTIFICARE

Precautji la pozarea cablajului alimentarii de la retea:

= Nu conectati cablaje de diferite sectiuni la regleta de
conexiuni a alimentarii (slabirea cablajului de
alimentare poate cauza incalziri anormale).

= Cand interconectati cabluri de aceeasi grosime,
procedati asa cum este prezentat in figura de mai jos.

PN N
( ][ ) o L
(X1 | [ ]

O X X

= Pentru cablare, utilizati cablul de alimentare indicat si
conectati strans, apoi fixati pentru a preveni exercitarea
unei presiuni exterioare asupra placii de borne.

= Utilizati o surubelnita corespunzatoare pentru
strangerea suruburilor bornelor. O surubelnitd cu cap
mic va deforma capul, facand imposibila strangerea
corespunzatoare.

= Strangerea exagerata a suruburilor bornelor le poate
rupe.

Desfaceti izolatia (20 mm) de pe fire.

/ ) / i
a Desfaceti capatul firului pana la acest punct
Retineti urmatoarele:

b Daca desfaceti excesiv pe lungime exista pericol de
electrocutare sau scurgere.

= Daca se utilizeaza un conductor torsadat, montati la capat un
papuc rotund. Montati papucul rotund pe cablu pana la partea
acoperita si strangeti papucul cu o scula adecvata.

b a

a Cablu multifilar
b Papuc rotund de tip sertizat

= Utilizati urmatoarele metode pentru instalarea cablurilor:

Cupluri de strangere

Articol Cuplu de strangere (N*m)

M4 (X1M) 1,2~15

M4 (pamant)

Tip de cablu Metoda de instalare
Cablu cu un singur cb
conductor |_| ' AA
tA_ @ |_At c_@
—a a
a Cablu cu un singur fir spiralat
b Surub
¢ Saiba plata
Cablu cu conductor T"’ a be
torsadat cu papuc = B J
© =
rotund 7 &V
a Borna
b Surub
¢ Saiba plata

Echipament conform cu EN/IEC 61000-3-12 (Standard tehnic
european/international care stabileste limitele pentru curentji
armonici produsi de echipamentele conectate la sistemele publice
de joasa tensiune cu curent de intrare >16 A si <75 A pe faza).

5.6.1 Specificatii pentru componentele
cablajului standard

Componenta

Cablu retea de Tensiune 220~240 V

alimentare Fazi 1~
Frecventa 50 Hz

Dimensiuni cablu Trebuie sa respecte

legislatia in vigoare

Cablu de legatura Sectiunea minima a
cablului de 2,5 mm? si se

aplica pentru 220~240 V
Siguranta locala recomandata 20 A

Disjunctor pentru scurgerea la pamant Trebuie sa respecte

legislatia in vigoare

5.6.2 Pentru a conecta cablajul electric la
unitatea exterioara

1 Scoateti panoul exterior.

2 Scoateti capacul cutiei de distributie.

3 Desfaceti clema cablului.

4 Conectati cablul de intercomunicare si reteaua electrica in felul
urmator:
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6 Darea in exploatare

5 Strangeti bine suruburile bornelor. Va recomandam sa utilizati o
surubelnita in cruce.

6 Montati capacul cutiei de distributie.

Instalati panoul exterior.
5.6.3 Economisirea energiei in starea de veghe

Despre starea de veghe

Acest mod OPRESTE alimentarea electrica a unitatii exterioare si
trece unitatea interioara in starea de veghe. Reduce consumul de
energie al unitatii interioare. Acest mod este valabil numai pentru
modelele urmatoare: FTXS50K2V1B, FVXG50K2V1B,
FTXG50LV1BW, si FTXG50LV1BS.

INFORMATII

NUMAI unitatile descrise mai sus pot utiliza starea de
veghe.

A AVERTIZARE

Tnainte de a cupla sau decupla conectorul, asigurati-va ca
este OPRITA alimentarea electrica.

INFORMATII

TREBUIE sa cuplati conectorul daca utilizati o unitate
interioara la care starea de veghe NU este valabila.

Pentru a seta starea de veghe
1 OPRITI alimentarea de la reteaua electrica.
2 Scoateti panoul exterior.
3 Scoateti capacul cutiei de distributie.
4

Decuplati conectorul starii de veghe.

S———— |

e = ¢

5 PORNITI alimentarea de la reteaua electrica.

5.6.4 Racirea incaperilor pentru echipamente si
computere la temperaturi exterioare
scazute

Despre modul pentru amenajari

Acest mod este conceput in special pentru cazurile in care este
necesara racirea, cum ar fi incaperile pentru echipamente sau
computere. A nu se utiliza NICIODATA in resedinte sau birouri
ocupate de persoane.

Pentru a seta modul pentru amenajari

Cand intrerupeti puntea J6 pe placa circuitelor imprimate, intervalul
de functionare se va extinde la —15°C. Modul pentru amenajari se va
opri daca temperatura exterioara coboara sub —18°C si va reporni
daca temperatura creste din nou.

1 Scoateti suruburile placii superioare.
2 Scoateti capacul de etansare.

3 Intrerupeti puntea J6 de pe placa circuitelor imprimate.

a Placa superioara
b Capac de etansare
¢ Placa circuite imprimate

INFORMATII

= Unitatea interioare poate emite zgomote intermitente
din cauza PORNIRII si OPRIRII ventilatorului unitatii
exterioare.

NU amplasati umidificatoarele sau alte elemente care
pot creste umiditatea Tn Incaperi cand utilizati setarile
modului pentru amenajari.

Intreruperea puntii J6 inseamn& cea mai mare turatie a
ventilatorului unitatii interioare.

5.7 Finalizarea instalarii unitatii
exterioare

5.71 Pentru a finaliza instalarea unitatii
exterioare

1 lzolati si fixati tubulatura de agent frigorific si cablul de
interconectare dupa cum urmeaza:

Conducta de gaz

Izolatia conductei de gaz
Cablu de interconectare
Conducta de lichid
Izolatia conductei de lichid
Banda de finisaj

-0 Q0T QO

2 Montati capacul pentru deservire.

6 Darea in exploatare

@ NOTIFICARE

Nu utilizati NICIODATA unitatea fir& termistoare si/sau
intrerupatoare/senzori de presiune. Se poate arde
compresorul.

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71
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6 Darea in exploatare

6.1 Masuri de precautie la darea in
exploatare

INFORMATII

Tn timpul primei perioade de functionare energia necesara
pentru alimentare poate fi mai mare decéat cea indicata pe
placa de identificare a unitati. Acest fenomen este
provocat de compresor, care are nevoie de o functionare
continua de 50 de ore inainte de a ajunge a o functionare
constanta si la un consum de energie stabil.

@ NOTIFICARE

Nu utilizati NICIODATA unitatea f&ré termistoare si/sau
intrerupatoare/senzori de presiune. Se poate arde
compresorul.

6.2 Lista de verificare inaintea darii in
exploatare

NU exploatati sistemul Tnainte ca urmatoarele verificari sa fie in
regula:

] Unitatea interioara este montata corect.

] Unitatea exterioara este montata corect.

] Sistemul este impamantat corespunzator si bornele de
fmpamantare sunt stranse.

] Sigurantele sau dispozitivele de protectie instalate local
sunt instalate conform cu acest document si nu au fost
anulate.

(] Tensiunea de alimentare trebuie sa corespunda
tensiunii de pe eticheta de identificare a unitatii.

(] NU exista conexiuni slabite sau componente electrice
deteriorate in cutia de distributie.

] NU exista componente deteriorate sau conducte
presate in unitatile interioare si exterioare.

(] NU exista scurgeri ale agentului frigorific.

] Conductele agentului frigorific (gazos si lichid) sunt
izolate termic.

] S-au instalat conducte de dimensiunea corecta si
conductele sunt izolate corespunzator.

(] Ventilele de inchidere (gaz si lichid) de la unitatea
exterioara sunt complet deschise.

] S-a executat urmatorul cablaj de legatura, conform
acestui document si legislatiei in vigoare, intre unitatea
exterioara si cea interioara.

Evacuarea
L]
Asigurati-va ca evacuarea decurge lin.
Consecinta posibila: Apa condensata ar putea picura.

O] Unitatea interioara primeste semnale de la telecomanda.

] S-au utilizat conductorii specificai pentru cablul de
interconectare.

6.3 Pentru a efectua o proba de
functionare

Cerinta preliminara: Alimentarea electrica trebuie sa se incadreze

n intervalul specificat.

Cerinta preliminara: Proba de functionare se poate efectua in
modul de racire sau incalzire.

Cerinta preliminara: Proba de functionare se va efectua in
conformitate cu manualul de exploatare al unitatii interioare pentru a
va asigura ca toate functiile si componentele functioneaza corect.

1 Tn modul de r&cire, selectati cea mai joasa temperatura care se
poate programa. In modul de incalzire, selectati cea mai
ridicata temperatura care se poate programa. Proba de
functionare se poate dezactiva, daca este cazul.

2 Dupa terminarea probei de functionare, setati temperatura la un
nivel normal. In modul de ricire: 26~28°C, in modul de
incalzire: 20~24°C.

3 Sistemul inceteaza sa mai functioneze dupa 3 minute cand
OPRITI unitatea.

INFORMATII

= Chiar daca
electricitate.

unitatea este OPRITA, consuma

= Daca a existat o intrerupere a alimentarii electrice,
dupa revenire va fi continuat modul selectat anterior.

6.4 Pentru a porni si opri racirea
fortata

Exista 2 metode pentru functionarea cu racire fortata:

1 cand utilizati intrerupatorul de PORNIRE/OPRIRE al unitaji
interioare (daca exista pe unitatea interioara),

2 cand utilizati intrerupatorului de functionare cu racire forfata a
unitatii exterioare.

Metoda 1: cand utilizati intrerupatorul de PORNIRE/OPRIRE al
unitatii interioare
Apasati pe intrerupatorul de PORNIRE/OPRIRE cel putin 5 secunde.

Rezultat: Va incepe sa functioneze. Racirea fortatda se opreste
automat dupa 15 minute. Pentru a opri functionarea, apasati pe
intrerupatorul de PORNIRE/OPRIRE.

Metoda 2: cand utilizati unitatea exterioara
= PORNITI unitatea exterioara.

= Apasati pe intrerupatorul de racire fortata (SW1) in cel mult
3 minute dupa PORNIREA alimentarii electrice. Rezultat: Intra in
functiune.

= Racirea fortata se va opri automat dupa 15 minute. Pentru a opri
functionarea, apasati pe intrerupator (SW1).

=ik

el
Al
|

NE

6.5 Pornirea unitatii exterioare

Consultati manualul de instalare a unitafii interioare pentru
configurarea si darea in exploatare a sistemului.
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7 Dezafectarea

Operatiunea de pompare pentru evacuare va extrage tot agentul
7 DezafeCtarea frigorific din sistem in unitatea exterioara.

1
71 Pompare pentru evacuare

Exemplu: Pentru a proteja mediul, pompati pentru a evacua complet
agentul frigorific atunci cand mutati unitatea sau cand o dezafectati.

PERICOL: RISC DE EXPLOZIE

Evacuare — scurgere de agent frigorific. Daca doriti sa
evacuati, si exista o scurgere in circuitul agentului frigorific:

= NU utilizati functia automata de evacuare a unitatii, cu
care puteti colecta tot agentul frigorific din sistem fn
unitatea exterioara. Consecinta posibila:
Autocombustie si explozie a compresorului din cauza
aerului care patrunde n compresorul aflat in functiune.

= Utilizati un sistem separat de recuperare, astfel incat
compresorul unitatii s& nu trebuiasca séa functioneze.

@ NOTIFICARE e

in timpul operatiunii de pompare pentru evacuare, opriti
compresorul Tnainte de a demonta tubulatura agentului
frigorific. Tn cazul in care compresorul este in functiune si
ventilul de inchidere este deschis in timpul pomparii pentru
evacuare, sistemul va aspira aer. Defectarea
compresorului si alte defectiuni vor fi rezultatul presiunii
anormale din ciclul agentului frigorific.

8 Date tehnice

Scoateti capacul supapei de la ventilul de inchidere a lichidului
si de la ventilul de inchidere a gazului.

Efectuati operatiunea de racire fortata.

Dupa 5 - 10 minute (dupa numai 1 sau 2 minute in cazul
temperaturilor ambiante foarte scizute (<-10°C)), inchideti
ventilul de nchidere a lichidului cu o cheie hexagonala.

Verificati pe manometru daca s-a efectuat vidarea.

Dupa 2-3 minute, inchideti ventilul de inchidere a gazului si
opriti operatiunea de racire fortata.

L.

Ventil de inchidere pentru gaz
Directia de inchidere

Cheie hexagonala

Capac ventil

Ventil de inchidere pentru lichid

®©OQ 0T O

Un subset al celor mai recente date tehnice este disponibil pe site-ul Daikin regional (accesibil publicului). Setul complet al celor mai recente

date tehnice este disponibil pe extranet Daikin (se cere autentificare).

RXS50+60 + RX50+60 + ARXS50~71 DAIKIN
Seria split R410A
3P360062-1H — 2016.09

Manual de instalare

19



8 Date tehnice

8.1 Schema cablajului
Legenda schemei de cablaj unificate
Pentru piesele in cauza si numerotare, consultatj eticheta adeziva a schemei de cablaj de pe unitate. Numerotarea pieselor s-a facut cu litere arabe in ordine
crescatoare pentru fiecare piesa si apare in prezentarea de ansamblu de mai jos cu simbolul ™" in codul piesei.
Ve DISJUNCTOR @ IMPAMANTARE DE PROTECTIE

—@— CONEXIUNE IMPAMANTARE DE PROTECTIE (SURUB)
G , D» CONECTOR @ REDRESOR
L PAMANT ——)— CONECTORRELEU
s i B == CABLAJ DE LEGATURA @ CONECTOR SCURTCIRCUIT
—+—F SIGURANTA —O— BORNA
_&‘_ UNITATE INTERIOARA [T 1] REGLETA DE CONEXIUNI
INDOOR
-_’ﬁ‘_ UNITATE EXTERIOARA (Ol ) CLEMA DE CABLU
OUTDOOR

BLK : NEGRU GRN : VERDE PNK ROZ WHT : ALB

BLU : ALBASTRU GRY : GRI PRP, PPL VIOLET YLIW : GALBEN

BRN : MARO ORG : PORTOCALIU RED ROSU
AP PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE PS COMUTATOR RETEA DE ALIMENTARE
BS* BUTON PORNIRE/OPRIRE, INTRERUPAT OR FUNCTIONARE  PTC* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE TERMISTOR
BZ H'O SONERIE Q TRANZISTOR BIPOLAR INTRARE IZOLAT (IGBT)
c CONDENSATOR QDI DISJUNCTOR PENTRU SCURGEREA LA PAMANT
AC*, CN*, E*, HA*, HE, HL*, HN*, CONEXIUNE, CONECTOR QL DISPOZITIV DE PROTECTIE LASUPRASARCINA
HR*, MR*_A,MR* B,S*U,V,
W, X*A
D*, VD DIODA QM INTRERUPATOR TERMIC
DB* PUNTE DE DIODE R* REZISTENTA
DS* COMUTATOR BASCULANT RT TERMISTOR
E*H INCALZITOR RC RECEPTOR
F*U, FU* (PENTRU CARACTERISTICI, SIGURANTA S'C LIMITATOR
CONSULTATI PLACADE CIRCUITE
IMPRIMATE DIN UNITATE)
FG* CONECTOR (MASA CADRU) S'L INTRERUPATOR FLOTANT
H* CABLAJ S*NPH SENZOR DE PRESIUNE (INALTA)
H*P, LED*, VL LAMPA PILOT, LED S*NPL SENZOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
HAP LED (VERDE MONITORIZARE FUNCTIONARE) S*PH, HPS* COMUTATOR DE PRESIUNE (INALTA)
INALTA TENSIUNE INALTA TENSIUNE S*PL COMUTATOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
IES SENZOR OCHI INTELIGENT ST TERMOSTAT
1PV MODUL DE ALIMENTARE INTELIGENT S*W, SW* INTRERUPATOR FUNCTIONARE
K*R, KCR, KFR, KHUR RELEU MAGNETIC SA* DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE
L SUB TENSIUNE SR*, WLU RECEPTOR SEMNAL
L* BOBINA SS* COMUTATOR SELECTOR
'R BOBINA DE REACTANTA SHEET METAL PLACA FIXA REGLETA DE CONEXIUNI
M* MOTOR PAS CU PAS TR TRANSFORMATOR
MC MOTOR COMPRESOR TC,TRC EMITATOR
MF MOTOR VENTILATOR VRV VARISTOR
MP MOTOR POMPA DE EVACUARE VR PUNTE DE DIODE
M*S MOTOR PENTRU OSCILATIE WRC TELECOMANDA FARA FIR
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELEU MAGNETIC X* BORNA
N NUL XM REGLETA DE BORNE (SET)
n=* NUMARUL TRECERILOR PRIN MIEZUL DE FERITA YE BOBINA VENTIL ELECTRONIC DE DESTINDERE
PAM MODULATIE AMPLITUDINE-PULS YR, Y*S BOBINA VENTIL ELECTROMAGNETIC DE

INVERSARE
PCB* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE z:C MIEZ DE FERITA
PM* MODUL DE ALIMENTARE ZF,Z°F FILTRU DE ATENUARE
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